
Area
oggetto
dell'intervento

Quadro elettrico
Arrivo da QT19
160 A linea 3X120 + 1X70

Canala pavimento 100 x70

Canala pavimento 250 x70

Quadri elettrici a
supporto dell'attuale
telecomandato

   Gas Medicali h. 160


